
Der Anschluss von Wärmepumpenanlagen hat als separate Zweitarifmessung zu erfolgen. Wobei die Schaltuhr die Steuerung der 
Freischaltung der Anlage übernimmt. Das Nachladen ist in den Zeiträumen laut Tabelle 1 freigegeben. Die Hauptkontakte des 
Schützes müssen als Schließer ausgeführt sein.

		  Arbeit		  von		  bis

		  Freigabe		  00:00 Uhr	 11:30 Uhr

		  		  13:30 Uhr 	 18:30 Uhr

				    20:30 Uhr	 24:00 Uhr

				  
      Tabelle 1: Freigabezeiten

Der schematische Aufbau einer Wärmepumpenanlage ist im Bild 1 dargestellt. 

					     unterbrechbare
					     Verbrauchseinrichtungen

	   Kundenanlagen
	      1....n

Bild1: Anschluss Wärmepumpenanlage

Die Kanalbelegung des Schaltgerätes ist dabei wie folgt festgelegt: S1-Tarifschaltung, S2-Sperrschaltung. 
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